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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 26-08230, D-279188

Zakaznik

Obec Zihobce
Zihobce 20
342 01 Zihobce

Cislo objednavky
C. obj. zékaznika
Analyzovany material

Vzorkoval(a)
Datum vzorkovani
Misto odbéru

Typ odbéru

SOP vzorkovani

Datum pfijeti a provedeni analyz

Cislo vzorku

£ LABTECH

26-08230
Ze dne 1.1.2020
Odpadni vody

Labtech, Vaclav Tichota
8. 6.2026
Rozsedly, VKV 2

LABTECH s.r.0., ZkuSebni laboratof %
Polni 340/23, 639 00 Brno
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Zku3ebni laboratof &. 1147 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018

Dodavatel

LABTECH s.r.o.

Hygienicka laboratof Klatovy
Koldinova 14

339 01 Klatovy

Odbér odpadni vody, typ A (2 hod, stély)

SAM 01

8.6.2026—16. 6. 2026

26-08230-001

Rozsedly, VKV 2

Limitni hodnoty pro dané misto odbéru byly pfevzaty z vodoprévniho rozhodnuti mistné pfislu$ného tfadu, tyto informace byly pievzaty od zakaznika.
Zkusebni laboratof za né nenese odpovédnost.

Parametr Vysledek Jednotka
Nerozpusténé latky 4,00 mg/I
CHSK Cr 10,9 meg/|
BSK 5 1,60 mg/|
Vyrok o shodé

limit p limit m Vyhodnoceni I\::]éi;;zga
Max. 70,0 Max. 70,0 vyhovuje 12%
Max. 180 Max. 180 vyhovuje 15%
Max. 60,0 Max. 60,0 vyhovuje 20%

ZpGsob hodnoceni shody: hodnoceno dle ILAC-G8:09/2019, kap. 4.2.1: Vyhovuje — vyhovuje limitu, Nevyhovuje — nevyhovuje limitu.

Hodnoceni bylo provedeno pro limit m.

PouZité metody

SAM 01
5667-14

GRA 01 CSN EN 872, €SN 75 7346, €SN 75 7347, €SN 75 7350

SPE 25 €SN 1SO 15705

ECH 06 CSN EN I1SO 5815-1, CSN EN 1899-2

A Zkouska v rozsahu akreditace

Poznamky

CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN 1SO 5667-3, SN 1SO 5667-10, CSN EN ISO  Hygienickd laboratof Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy

Hygienicka laborator Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
Hygienicka laboratof Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
Hygienicka laboratot Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy

PFi stanoveni rozpusténych a/nebo nerozpusténych latek byl poufit fitr o stfedni velikosti pérd 0,45 pm.
Nejistota je definovéna jako rozsifena nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95 % s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru. Nejistota je
vyjadiena v souladu s ILAC-G17. K hodnotam vysledkd pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych pfedmétl uvedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol mize byt reprodukovén pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratote.

Protokol o zkousce ¢. 26-08230
Dne: D-279188 (16. 6. 2026)

Metoda
SOP:

GRA 014
SPE 254
ECH 064
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Zkugebni laboratof ¢ 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol schvilil(a) Mgr. Pavlina Sedlakova, ORG
Dne

16. 6. 2026

Konec protokolu
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Dne: D-279188 (16. 6. 2026)

Strana 2/ 2



